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Wasseruntersuchung nach der Eigeniiberwachungsverordnung vom 20.09.1995

Untersuchung nach EUV Anlage 1 (Kurzanalyse)

Entnahmeort: Mainstockheim

Entnahmestelle: Bohrbrunnen Ii

Kennzahl: 4110622600082 Kennzahl an Entnahmest. vorhanden: ja

Probenahme am: 29.07.2019 09:52 Analysennummer: T155516

Probenahme durch:  G. Scheuring, Institut Dr. Nus Probeneingang / Priifungsbeginn: 29.07.2019
Probenahmeart: Ende der Priifung: 18.09.2019

EDV Nr. Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren

Sebam

1026 1 Farbung (qualitativ) farblos DIN EN SO 7887 (2012-04)
1031 | 2 Trubung'(q_dalltatw) T Klar DIN ENVISO 762% (Eooo 04)
S - Bodenséi?(qﬁlﬁﬁv) A T Klar  |visuen - E
1042 3 Geruch (&L@ﬁ?\r a B geruc;h_los__ __ESEVB 1/2(1971)7 -
1021 4 Wasserterm - T = | 13,5 ~ |DIN 3840442 (1976-12)
1081 | 5 |elektr. Lenfahigkelt b. 25°C ”p,’zS/cmi 1454 |owN EN_E;séf_s;m_a_gaﬂ) 7
1061 6 &stsvf:g;)el i s Ort- 7,07 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
1281 | 7 |[Sauerstoffgelsst(0) | mgll | 213 |DINENISO 5814 (201302)
17,75’* | 8 SaurekapaZ|tat bis pH 4 3_ I T 55477 DVIVNV38£71709-777-2 (2065-12')'""
1476 | 9 |SéurekapazititbispH82 | mmoll 0 |oiN384097-1 (200512)
1477 10 Basekapazitat b|é_|:->-!-T8"2__ ] mmol/l - '1,727077 ) DfN 38409-7 (2005-12)

1122 11 |calsium(©ca®) | mgi 256 |DINENISO 17284-2 (201701)
1121 12 |Magnesium (Mg®) | mall 408 [DINENISO 172942 (2017.01) |
1112 13 |NatiumNay | mgl | 169  |oimEN IS0 172942 (2017-01)
1113 14 |Kalium®ky | mgn | 32 DIN EN ISO 17284-2 (2017-01)
1331 | 20 Chlorid (CI) | man | _457 ~ |omnen IS0 10304-1 (2009-07)
1313 21 Sulfat (SO,%) mg/l 462 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
1244 | 22 |NtatNOy) | mgl | 192 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
1524 26 Ss:]?:tnesrtgfrfg(%nésg? er mg/l 0,3 DIN EN 1484 (1997-08)
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Mainstockheim

Entnahmestelle: Bohrbrunnen |l

Probenahme am: 29.07.2019 09:52 Analysennummer: T155516

EDV Nr. |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam

1783 29 Koloniezahl bei 20°C 1/ml 0

— - — TrinkwV §15 1c) 1
1780 30 Koloniezahl bei 36°C 1/ml 0

1772 31 E. coli 1/100 ml 0

_ = : . DIN EN ISO 9308-1:2017-09
1773 32 Coliforme Keime 1/100 ml 0

n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht, # nicht relevanter Metabolit

Bad Kissingen, den  18.09.2019

LR A TN teoleudadEs
Institut\Dr. Nuss GmbH & Co. K
Laborleifiung Dr. Elke Nuss

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Priifgegenstédnde. Ohne schriftliche Genehmigung )
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielféltigt werden. (Dok. B_T_9-5) Seite 2 von 2
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Bad Kissingen
18.09.2019

Wasseruntersuchung nach der Eigeniiberwachungsverordnung vom 20.09.1995

Untersuchung nach EUV Anlage 1 (Kurzanalyse)

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Mainstockheim

TB Dettelbacher Str. Rohwasser

Kennzahl: 4110622600020 Kennzahl an Entnahmest. vorhanden: ja
Probenahme am: 29.07.2019 09:20 Analysennummer: T155515
Probenahme durch:  G. Scheuring, Institut Dr. Nus Probeneingang / Prifungsbeginn: 29.07.2019
Probenahmeart: Ende der Prifung: 18.09.2019
EDV Nr.  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
1026 1 Farbung (qualitativ) farblos DIN EN ISO 7887 (2012- 04)
1031 ' 1 2 _Trilbung (quailtatlg)_ o 7 o ~ Klar ~ |oin EN 150 7027 (2000- 04) E
R o Ecn&ensatz(quahtatw) N - B _T[ar O visven ]
1042 | 3 [Geruch(qualitaty) | geruchlos  [pEvB 12 (1971)
1021 4 Wassertemperatur °c 13,8 DIN 38404-4-2 (1976 12) o
1081 . 5 elélzt_r_LeltféﬁlaEén b'_2_57(5 p_Slcm 1281 _____ DIN EN 27888 (1993-11)
1061 6 &ngnrtg?el 13.8°C (Vor-Ort- 7,12 DIN EN SO 10523 (2012-04)
1281 | 7 |Sauerstoff g_élost_(oz) R - @117 ____2,25 ~ |ownENIsO saM(To{aiofz)
1472 8 Saurekapazitét bis pH 4, 3 mmol/l o 5,7077”7 |DIN 38409-7-2 (2005-12)
14-7_6_5“' | 9 N Saurekapaz-ltgt;{; pH 8 2 | mmoin o DIN 38409-7-1 (200672)77
1 477_ 10 i Basékapaznat blS pH 8, 2/ B | mmoint | ﬁé o 38559?_(2005 ]27)77”7
1122 | 11 E;;;.unT(Eé g - o _mg/I | 215 Y 5&572945&)}7&;
1121 o 12 ] Mégnesmm (Mg )_ o i __rhgll B __EBE . DIN EN-_E:,O_{TZGM 2 (2017-01)
171 12 o 7717:73 ' Natrium (Na ) N e mg/i EE B T?S D!N_EN |so 17294-2 (2017-01)
1113 14 |Kalium (K") mg/| 37 DIN EN ISO 17294- 2 (2017-01)
1331 20 Chlorid (CI') mg/l 46,1 ~|PN Er:JJ5707103Q:1_1(_2t309 07)
1313 21 |Sulfat (S0,%) mg/l 367 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
1244 | 22 |Nitrat (NO5) T | mgn | 202 |oNENISO 103041 (2009:07)
1524 26 Ss:ﬁz:;rtgfrfg(%ngg;er mg/l 0,3 DIN EN 1484 (1997-08)
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Mainstockheim
Entnahmestelle: TB Dettelbacher Str. Rohwasser
Probenahme am: 29.07.2019 09:20 Analysennummer: T155515
EDV Nr.  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
1783 29 Koloniezahl bei 20°C 1/ml 0

- . i ——— : TrinkwV §15 1¢) 1
1780 30 Koloniezahl bei 36°C ) 1"m|, 1 D -
1772 31 E. coli 1/100 ml 0
S — = - = _IDINEN ISO 9308-1:2017-09
1773 32 Coliforme Keime 1/100 ml 0

n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht, * nicht relevanter Metabolit

Bad Kissingen, den

18.09.2019

- TO%eoluudue
Institut Df. Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitiing Dr. Elke Nuss

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_9-5)
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(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
18.09.2019

Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV - chemischer Teil

Entnahmeort: Mainstockheim

Entnahmestelle: Tiefzone Bauhof, Kiiche, Spiile

Kennzahl: 1230067500902 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am: 29.07.2019 08:59 Analysennummer: T155514
Probenahme durch: G. Scheuring, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 29.07.2019
Probenahmeart: Ende der Priifung: 18.09.2019
Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Benzol mg/l <0,0002 0,0010 DIN 38407-43 (2014-10)
Bo_r_(_B) - mrgjl' __-_-0,09 - _W_ DIN EN IS IS0 172042 (2017~ 01)'
Bromat (8r0,’)  mgl | <0,002 0010 [ONENISO 15081 (2001-12)
Chron;l cr) - mgll 0,0002 0,050 DIN EN 1SO 17294-2 (2017- 01?_
Cyanid (CN~ ) - _r;gll 7777?6.005 i 07,0507' Hausmeth, W-05141_ 2(2013 -12)
1,2- chhlorethan 7 T hg!l __:0.0601 mo DIN 38407-43 (231_4_;6) -
Fluorid (F") 37’ - o ing."l” | ) 029 _ﬂ EIKEE\J IS0 10;50_‘?-__1 (2009- 6?;
Nitrat (NO 5°) mg/l 18,8 50 DIN EN IS0 10304-1 (2009-07)
Pflanzenschutzmittel (rnsgesamt) N 77!7mg/! N o 0_,_0_0_05;0 siehe hinten
Queckalbgﬁigy) 777ng)’l B ___<0,-OOO1777 7 0;0010  |omeniso 12848 (26'12 08) N
Selen (Se) N 7 77rﬁgr)'l <0,001 0,010 ~ [DINEN1SO 17294- 2_(_26-1; -01) 7
Summe aus Tetra- und T_n'r_c%;a{hen 777migll ______<0__{_)002 N O,-O?b__ i DINESB&)E (2014-10)

Uran (U) “mall 0001 | 0010 |oNEN IS0 17204-2 (2017-01)
Antimon (Sg)ﬁﬁ - mf?gi/'r' ;0,_00_% ' - 70,0(550  |DINENISO 172942 (2017-01) _
Arsen (As) - - - Eg/l <0 OObS 1 bbm ~ |ow EN SO 17294-2 (2 (2017-01) :
Benzo-(a)-pyren -  mgll <0,000003 | 0,000010 [DiN 33407-39 (2011-08) i
Blei (Pb) - 7 7n:|gll a _Fé_OS‘ 7 0,010 ~ |oiN EN IS0 17204- 512017 oi)_ ]
Cadmium ¢ (Cd) - N ni;/l "___70,6003 I 0,0030 o EN IS0 17294-2 (2017-01) - ]
kT;p?ér (Cu) o _ | Wrﬁg/l - 0,01_1 27,0 o EN |so 17294-2 (2017-01)
Ni'cikél (Nij - e ngll - 0, 001 0,020 ~ [DINENISO 17294727(257 -01)
Nitrit NO,7) | mg <001 | 0,10%,50 [oWENze777 (o030
Nltrat/50 +Nitrit'a - _rr;g.;l : 0,38 . 1 berechnet
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Mainstockheim

Entnahmestelle: Tiefzone Bauhof, Kiiche, Spiile

Probenahme am: 29.07.2019 08:59 Analysennummer: T 155514

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
e
Trihalogenmethane (Tl—ﬁfl)iimiiw | mg/l <_0_0_01_ _______ - 005O ' 7%55757743 (2014-10)
Aluminium (Al) D mg/l } __?OE_"_ 0,200 ~ |oinen ISO172942(2-U_17_0_1_]
Ammomum (NH4 f - mgil I 0,01_ | 0 50 ~ |DIN 38406-5-1 (1983-10)
Chlorid (CI") - mg;'l_ R ____41_,1_"_' " 250  [DINEN SO 10304-1 (éBlET_)
Eisen (Fe) S mg/l T 70?0187 | 0,2_06- ~ |bINEN SO 17294- 2(2071?701)
Farbung (SAK beiA=436nm) | 1/m <002 | 05 DINEN ISO 7867 (2012:04)
Geruchfs_sz;@r_\.@ﬂ_e_r_l__\.y_e_r_t"bel 22;°c |  TON 1| 3 DIN EN 1622 (2006-10) o
Geschmack typisch ocgféizz:f:gle DEV B 1/2 (1971)

elektr. Leitfahigkeit bei 25°C | wSlem | 1417 | 2790  |oINENz7ess(ieeatn)
Mangan (Mn) | man <0001 | 0050  |DINENISO 172942 (2017-01)
P"_E_‘F_r_i‘{ﬂ(_’.\_"a+_)___ - ' o 777&1{;;’[” o 18,4___"_ 200 bﬁl ENTS(???@ 2(2017-01)
?;goag)lsch gebundener Kohlenstoff mgll 0.3 o\r}gtraéizgr;;;e DIN EN 1484 (1997-08)

Sulfat (S0,%) - “mgd | 409 250 |DINEN ISO 10304-1 (2009-07)
Trubung - - NTU | 0,09 K 1|o_3 ] bm_éﬁ_l_sa_?oz:' (2060 04)'
pH-Wert bei 21,1°C (Vor-Ot) | pH-Einheiten 710 | 65-95 [DINEN 1O 10523 2012:04)
Calcrtlos:e-l_(;ﬁé;n—at - mgfl o Wﬁzé,?ﬁﬁ 5°  |oiNses0s-10 2 (2012 12)
Calc;u_rg_(_Ca ) - o mgﬂ,,,,,,,,,, 234 | ~ |DINEN I_SB_1_72942(20177767)7
'ﬁagn_éﬁﬁaf— _____ - rh'gﬂ - JT,:%W' |  |DINENISO 17204-2 (2017-01)
Kalium (K*) - T mg/l 35 ~ |oiNENIsO 17294 27(251;3)77
Satﬁkaimiﬁatibrléipﬂ} 3 | mmoin 5,9d -  |piN3g40e7- 2 (2005-12) -
Summe E Erdalkahen T -mmolll 7,49_" © |berechret -
Gesamthérte ' I T 418 | I
Hartebereich (Waschmlttelgesetz ) hart ~ |berechnet il

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Priifgegenstédnde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-8) Seite 2 von 3



Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Mainstockheim

Entnahmestelle: Tiefzone Bauhof, Kiiche, Spiile

Probenahme am: 29.07.2019 08:59 Analysennummer: T 155514

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Atrazin pg/! <0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Bentazon T pgll o <{j.027” -_—-0,1077777 DIN 38407-36 (2014-09) -
Desethylatrazin R . ' ug/l <0,02 0,10  |DINsaa07-36 01408
D_éégt_hglt_é_r_t;dthylaﬁi - - pg/l _ <0,02 | 0,1707 ~ |oin 38407-36 (201109) -
Desisopropylatrazin | wen | <002 | 010  |owsssorasoteoy
Dichlorprop ' gl ~<0,02 0,10 DIN 38407-36 (2014-09)
Diuron -  wgl | <002 | 010  |oIN3s407-36 (2014-00)
Ethidimuron | wen | <002 | 010 |oissdor-ss otacs)
lsoprotxj;r;\_ - - 77[1g/| T <0:6§7W "__(_J-,-'IO o 38407-36 ¢ (_2_014-673)”7 —
Metazachlor | wen | <002 | 010 [|onss«wrss@orssy
Prob_azin . - - o 7|.Lgllm I QOTOE | 0,16 ~ |oin 38407-36 (20%4-7%1) -~
Simazin | e | <002 | 010  |onsssorssoreoy
Terbuthylazin - ug/ <002 | 010  |oissaorssotacs
Pﬂaniénschutzmittel (insgesarﬁt) pg/l ) n.n. _-__0.50777 ]
'in Anlehnung an ® Grenzwert am Ausgang Wasserwerk 0.B. = ohne Beanstandung

* vom 29.04.2007 n.b. = nicht berechenbar n.u. = nicht untersucht

* gesundheitlicher Orientierungswert * nicht relevanter Metabolit n.n. = nicht nachweisbar

Acrylamid, Epichlorhydrin und Vinylchlorid:

Die Einhaltung der Grenzwerte wird durch Berechnung der Restmonomerkonzentration aufgrund der maximalen Freisetzung nach der
Spezifikation des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis ermittelt.

Konformitatsaussage:
Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung, wenn eine
Ausnahmegenehmigung fiir die Uberschreitung des Grenzwertes fiir Sulfat erteilt wurde.

Bad Kissingen, den 18.09.2019
' 3
Qe

Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-8) Seite 3 von 3



Institut

Dr. Nuss

Adresse  Schénbornstrale 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kénigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0 09343/509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de www.institut-nuss.de
Gemeinde ——
Mainstockheim | VERWALTUNGSG '. -
o SEE jacws (| DAKKS
Friedrich-Ebert-Str. 5 J | KN Aeameringitell
D-PL-14084-01-00
97318 Kitzingen
oA |
lhre Nachricht vom lhr Zeichen Unser Zeichen -'—“_—‘"Té'léiion-Durchwahl Bad Kissingen
10249 Dr.N/ng UPL 7858 231 01.08.2019
Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Mainstockheim
Entnahmestelle: Tiefzone Bauhof, Kiiche, Spiile
Kennzahl: 1230067500902 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am: 29.07.2019 08:59 Analysennummer: MIK 413925
Probenahme durch:  G. Scheuring, Institut Dr. Nuss ~ Probeneingang / Priifungsbeginn: 29.07.2019
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, b) Ende der Prifung: 01.08.2019
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* 0 211 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  [uS/em 1417 2790 | DINEN27888:1993-11
freies Chlor* ) mg/! T = <0,3 mg/l** |DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Desinfektion ) keine B o T
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml | DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 m 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken |KBE 36 °C in 100 m| 0 0/100 ml |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml 0 0/100ml | DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100_'m{ n.u. ) ___0/1k00 ml | DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °Cin 1 ml 0 100 )
Koloniezahl KBE36°Cin1ml 0 100 | Mwvsiiar

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmefallen héher

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen, de

Institut
Laborleitung Dr. Elke Nuss

01.08.2019

Uss GmbH & Co. KG

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-3)
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Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10249 Dr.N/ng U9/ e 231 01.08.2019
Mikrobiologische Untersuchung gemaf Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Mainstockheim
Entnahmestelle: TB Dettelbacher Str. Rohwasser
Kennzahl: 4110622600020 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 29.07.2019 09:20 Analysennummer: MIK 413926
Probenahme durch: ~ G. Scheuring, Institut Dr. Nuss  Probeneingang / Prifungsbeginn: 29.07.2019
Probenahmeart: DIN EN I1SO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 01.08.2019
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* °C 138 - DIN 38404-4:1976-12
Elektr, Leitfahigkeit bei 25 °C*  |uS/em 1281 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* ~|man o nu. | <03mgi* [DINENISO7393-22000-04
Desinfektion keine B
Escherichia coli ‘|kBE36°Cin100m | 0 - DIN EN 1SO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime

KBE 36 °Cin 100 ml | 0

" | DIN EN IS0 7899-2:2000-11

DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken |KBE36°Cin100ml | n.u. - )

Clostridium perfringens KBE 44°Cin100ml | n.u. - - DIN EN ISO 14189:2016-11
_E’_seudomonag.ﬁruginosa KBE 36°Cin 100 ml - nu - DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl RAE2 0 ] m_ | 0 T TrinkwV §15 1c) 1
Koloniezahl KBE 36 °Cin 1 ml 0 .

KBE: Koloniehildende Einheiten
** in Ausnahmefallen héher

* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:
Fur Rohwasser vor

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingen, de,

-

Institut Dr.

01.08.2019

Uss GmbH & Co. KG

Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstinde. Ohne schriftliche Geneh

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-3)

der Aufbereitung stellt die TrinkwV/ flr die oben aufgefiihrten Parameter keine Anforderungen. Die

migung des Instituts Dr. Nuss darf
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Institut

Dr. Nuss

Adresse Schonbornstrafe 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kdnigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0 09343/509342
(S CHAFT Fax 0971/7856-213 09343/3979

JERWALTU : -
o eMail lauda@institut-nuss.de

www.institut-nuss.de

info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Gemeinde 1 0
Mainstockheim - -

T TR | jacwk ([ DAKKS
Friedrich-Ebert-Str. 5 N \ Ny A K Nomsammerungetale

D-PL-14084-01-00

97318 Kitzingen

Ihre Nachricht vom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen
10249 Dr.N/ng 097I/7836- 934 01.08.2019
Mikrobiologische Untersuchung gemiR Trinkwasserverordnung
Entnahmeort: Mainstockheim
Entnahmestelle: Hochbehalter Haselberg
Kennzahl: 1230067500254 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am: 29.07.2019 10:00 Analysennummer: MIK 413928
Probenahme durch:  G. Scheuring, Institut Dr. Nuss  Probeneingang / Priffungsbeginn: 29.07.2019
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 01.08.2019
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur™ °C 18,0 DIN 38404-4,1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* |uS/om ] 1411 2790 | DINEN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/l B '<0,3mg/** |DIN EN 1SO 7393-2:2000-04
Desinfektion ' 7 keine ' B
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 " 0/100ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml  |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml | DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml | DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °Cin 1 ml 0 100 )
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml T 100 TrinkwV §16 1¢) 1

KBE: Koloniebildende Einheiten
** in Ausnahmefallen hoher

* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen

01.08.2019

&
Institt'Br Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-3)
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Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Kénigshofen
09343 /509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen

01.08.2019

Entnahmeort: Mainstockheim
Entnahmestelle: Bohrbrunnen |l
Kennzahl: 4110622600082 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 29.07.2019 09:52 Analysennummer: MIK 413927
Probenahme durch:  G. Scheuring, Institut Dr. Nuss  Probeneingang / Priifungsbeginn: 29.07.2019
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Priifung: 01.08.2019
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur® °C 13,5 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |puS/cm 1454 2790 ~ DINEN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/| n.u. <0,3mg/™ [DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Desinfektion keine
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 : DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 - DIN EN SO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml nu. - DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens |KBE 44 °C in 100 ml n.u. ; DIN EN SO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml n.u. - DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °Cin 1 ml 0 - :
Koloniezahl B KBE 36 °C in 1 ml 0 - RIS 1o

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmefallen héher

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Fur Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fur die oben aufgefiihrten Parameter keine Anforderungen. Die
untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingen, d

01.08.2019

&
InstitufDrNuss GmbH & Co. KG

Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftiche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-3)
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